
Beurteilung von Fragen an das TFS Regionalkonferenz NL / Fachgruppe Sicherheit 

 

 
 

Link zu den Fragen: 
https://www.ensi.ch/de/technisches-forum/?question-forum=bfe-technisches-forum-sicherheit 
 
 

 

1 Frage Nr. und Titel  126 
Schachtkopfanlagen von Oberflä-
chenanlagen 

2 Themenkreis   Bautechnik, Zugang    

3 
Nr. vergleichbarer Fra-
gen und Antworten 

112 

 

11 
Datum / aktuelle Ein-
schätzung durch: 

30.8.2023 Felix Meier 

12 
Datum /  
2. Meinung durch: 

12.09.2023 Rolf Glaus 

 

21 
Was wird in der Beant- 
wortung vermisst ? 

• Die Abluft aus den kontrollierten Zonen soll nur durch den Haupt-
zugang abgeleitet und kontrolliert werden. Wie wird vorgegangen, 
wenn der Hauptzugang ausfällt? 

22 Mögliche Relevanz für das Rahmenbewilligungsgesuch ☒  ja 

23 Mögliche Relevanz für den Sicherheitsnachweis ☒  ja 

24 Bemerkungen 
• Die Flexibilität bezüglich der Platzierung ist vor Allem durch die 

Lage des Haupterschliessungsbereiches im Untergrund und durch 
den Abstand zu Wohngebieten begrenzt. 

25 Zusatzfragen 

• Wie soll die Abluft aus der kontrollierten Zone abgeführt werden, 
wenn der Hauptzugang nicht zur Verfügung steht? 

• Warum stehen im Nebenzugang keine Infrastrukturen für die Kon-
trolle und die Filterung der Abluft aus der kontrollierten Zone zur 
Verfügung? 
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